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Fundament F53

wlz ze złącza ZK1+1P

głębokość 245mm
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YKY 3x4mm2 (ośw. terenu)

YKY 3x2,5mm2 (ośw. wiaty)
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Rozdzielnica TR widok

Inwestor:

Treść opracowania:

Treść rysunku:

październik 2015
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Rozdzielnia TR
Obudowa OSZ 26x2x60 prod. Emiter

3x YLY 3x2,5mm2 (gniazda)
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YLY 5x4mm2

0
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gniazdo 3 fazowe 16A tablicowe, proste

gniazdo 230V, 10A tablicowe proste

łącznik ŁK-15 1.825/P01

YLY 3x4mm2 

YLY 3x2,5mm2 


